
CONTROLO ANALÍTICO DAS ÁGUAS E GELO

Docapesca IPTM APA
Empresa 

Municipal

Escherichia 

coli

Bactérias 

Coliformes 
Cloro residual

Azoto 

amoniacal
C. M. 22ºC C. M. 37ºC Cheiro

Contagem 

Clostridium 

Perfringens

Determinaçã

o pH

Pesquisa e 

enumeração 

Enterococcus

Pesquisa de 

Salmonella

Controlo 

Rotina 2

Controlo 

Inspecção

Água Salgada x   6 6 6 -- 6 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Salgada x 6 6 6 -- 6 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Salgada x 6 6 6 -- 6 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Salgada x 6 6 6 -- 6 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Salgada x 6 6 6 -- 6 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Salgada x 6 6 6 -- 6 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Salgada x 6 6 6 -- 6 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Água Doce 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Salgada x 6 6 6 -- 6 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Salgada x 6 6 6 -- 6 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Salgada x 6 6 6 -- 6 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 0 0 0 0 0 0 -- 2 1

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --
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Entidade Fornecedora Parâmetros a analisar (n.º de vezes por ano)
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Viana do Castelo

Esposende

Póvoa de Varzim

Vila do Conde

Delegações Lotas
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Água Doce -- -- -- x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Salgada x 6 6 6 -- 6 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Salgada x 6 6 6 -- 6 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Salgada x 6 6 6 -- 6 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x -- -- 6 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 -- --

Gelo x -- -- -- 6 0 6 6 0 6 6 6 6 0 0 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Salgada x 6 6 6 -- 6 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Água Salgada x 6 6 6 -- 6 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Salgada x 6 6 6 -- 6 6 -- 6 6 6 6 -- --

Água Doce x 6 6 6 -- 2 2 2 2 2 2 -- -- --

Gelo x -- -- -- 6 6 6 6 -- 6 -- 6 6 6 6 -- --
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